
ЛЕГЕНДА

ОБУХВАТ ПЛАНА

МАГИСТРАЛНИ ЦЕВОВОД ВИСОКЕ ЗОНЕ  АЦ 400

ПОСТОЈЕЋИ РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДУ

ПОСТОЈЕЋА ЦРПНА СТАНИЦА

КАНАЛИЗАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА

ГЛАВНИ ФЕКАЛНИ КОЛЕКТОР

ПОСТОЈЕЋА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА  ИНФРАСТРУКТУРА

ИЗГРАЂЕНА ДИСТРИБУТИВНА ГАСНА МРЕЖА

ГАСИФИКАЦИЈА И ТОПЛИФИКАЦИЈА

ПОСТОЈЕЋА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА

ПОСТОЈЕЋА  ВОДОВОДНА МРЕЖА

ТРАФОСТАНИЦА

ДАЛЕКОВОД 110 kV

КАБЛВОД 10 kV

E 110

ПЛАНИРАНА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА

ВОДОВОДНА   ИНФРАСТРУКТУРА

ТС

ТРАФОСТАНИЦА 110/35 кV

ТРАФОСТАНИЦА 10(20)/0.4 кV

ТРАФОСТАНИЦА 35 кV

 ДАЛЕКОВОД 10 kV

ДАЛЕКОВОД 35 kV

E 35

ПЛАНИРАНА ТРАФОСТАНИЦА

ХИДРОTEХНИЧКИ ОБЈЕКТИ

ЈАВНЕ ЧЕСМЕ

ПОСТОЈЕЋА ХИДРО СТАНИЦА

МАГИСТРАЛНИ ЦЕВОВОД ВИСОКЕ ЗОНЕ  АЦ 350

МАГИСТРАЛНИ ЦЕВОВОД ВИСОКЕ ЗОНЕ  АЦ 250

РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА

ПОСТОЈЕЋИ ТОПЛИФИКОВАНИ ОБЈЕКТИ

ОБЈЕКТИ ПЛАНИРАНИ ЗА ТОПЛИФИКАЦИЈУ

ПРИМАРНИ ТОПЛОВОД

СЕКУНДАРНИ ТОПЛОВОД

ЗАШТИТНИ  КОРИДОР ДАЛЕКОВОДА 35/10  KV

ЗАШТИТНИ КОРИДОР ДАЛЕКОВОДА  110/35 KV
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Р. "ГЛУВАЋИ 2"

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА

Пошта

Постојећа ТТ канализација

1 - број редова

2 - број колона

PC (48)

PVC 1x2Ø110

Постојеће стандардно кабловско окно

1 - број окна

PKO 1

Постојеће монатажно мини окно

1 - број окна

PMO 1

Постојећи наставак у постојећој ТТ

канализацији

PKO 10

PN4/2

Постојеће мини монтажно изводно окно

10

PI 2-3

PMO 5

Симбол централе

RSS

IS

MSAN

MSAN

Подземни кабл разводне мреже

Подземни кабл претплатничке мреже

Ваздушни кабл разводне мреже

Ознака новопројектоване резерве у наставку у земљи

3 - број резерве; (10x2) - капацитет резерве

N1/2

R1-3(10x2)

Ознака постојећег ТК кабла на ситуационом плану

ПК - постојећи кабл

125x4x0,4 - капацитет, елемент поужавања, пречник проводника

PK(560)

125x4x0.4

Ознака постојећег ТК кабла на блок шеми

ПК - постојећи кабл

125x4x0,4 - капацитет, елемент поужавања, пречник проводника

(240x2) - број живих парица у каблу

PK

125x4x0.4

(240x2)

Прелаз са новопројектованим ПВЦ цевима

6 - дужина цеви; 1 - број цеви

(Б) - прелаз изведен бушењем

6

PVC 1Ø110

20

PI 3-1

Постојећи спољашњи изводни ормарић на ситуационом плану

20 - капацитет извода; 3 - број кабловског правца

1 - број извода

Новопројектовани улични кабловски разделник на ситуационом плану

3 - број кабловског правца

1 - број разделника

KR 3-1

Симбол корисничког прикључка на ситуационом плану

2 - редни број парице на изводу

2

Симбол пролазног стуба са VVD кутијом

VVD2

Новопројектовани спољашњи изводни ормарић на блок шеми

1-10 - ознака извода

20 - капацитет извода

136-155 - редни број парица у главном каблу

20

Постојећи спољашњи извод на стубу на блок шеми

1-10 - ознака извода; 20 - капацитет извода

136-155 - редни број парица у главном каблу

20

Постојећи унутрашњи кућни извод на блок шеми

1-10 - ознака извода; 20 - капацитет извода

136-155 - редни број парица у главном каблу

20

Постојећи спољашњи кућни извод на блок шеми

1-10 - ознака извода; 20 - капацитет извода

136-155 - редни број парица у главном каблу

20

Симбол корисничког прикључка на блок шеми

2 - позиција прикључка на раставној реглети

3 - позиција прикључка на ранжирној реглети

Р4 - позиција резерве на ранжирној реглети

2

3

R4

Симбол централе

ATC

Постојећи оптички кабл у кабловској канализацији

PK (51)

TOSM 03 (2x6)xIIx0.4x3.5 CMAN

Резерва оптичког кабла у земљи
R=15m

Завршна оптичка кутија

ZOK

Мерно контролно местоM

MKM 

3320 - Дужина кабла у метрима

ТОСМ 03 ... - Тип и капацитет кабла

Ознака оптичког кабла

3320

TOSM 03 (2x6)xIIx0.4x3.5 CMAN
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